NOTE GAS MEDICALI

1 — TUBAZIONI

TUBAZIONI IN RAME SECONDO UNI' EN 13348:2016 CON GIUNZIONI SALDATE FINO A 450°C,
MATERIALE DI APPORTO CON CONTENUTO MAX DI CADMIO 0.025%, LE SALDATURE
DEVONO AVVENIRE CON FLUSSAGGIO CONTINUO DI AZOTO ALL'INTERNO DELLE TUBAZIONI.

2 - TARGHETTE
TARGHETTE INDICATRICI RESISTENTI ALL'ACQUA ED ALL'ALCOOL DENATURATO ED ISOPROPILE,
ALTEZZA LETTERE 8mm, CON FASCIA DI INDICAZIONE FLUSSO.
0SSIGENO COLORE BIANCO
VUoTO COLORE GIALLO
3 — MARCATURA TUBAZIONI
TARGHETTE INDICATRICI DEL TIPO DI GAS E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO OGNO 10MT
IN PROSSIMITA’ DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, PUNTI DI COLLEGAMENTO, CAMBI
DI DIREZIONE, PRIMA E DOPO GLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, DIVISORI ED IN' PROSSIMITA
DEI TERMINALL
4 — MARCATURA VALVOLE
SU OGNI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, INSTALLARE TARGHETTA INDICATRICE DEL TIPO DI
GAS E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO.
5 - SUPPORTI PER RETI DI TUBAZIONI
INSTALLARE | SUPPORTI SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:
DIAM. FINO A 15 COMPRESO MAX INTERVALLO ML 1.5
DIAM. FINO A 28 COMPRESO MAX INTERVALLO  ML. 2
DIAM. FINO A 54 COMPRESO MAX INTERVALLO  ML. 2.5
DIAM. OLTRE 54 MAX INTERVALLO ~ ML. 3
6 — RANGE PRESSIONI DI DISTRIBUZIONE
OSSIGENO 400 - 100 Kpa
VUoTO -40 Kpa
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SIMBOLOGIA

RETE OSSIGENO
TUBAZIONI IN' RAME

RETE ARIA MEDICINALE
TUBAZIONI IN' RAME

RETE WUOTO
TUBAZIONI'IN RAME

UNITA TERMINALE GAS MEDICINALI
PRESA OSSIGENO

UNITA TERMINALE GAS MEDICINALI

—— =
r——— =

PRESA ARIA MEDICALE
UNITA TERMINALE GAS MEDICINALI

PRESA VUOTO

PRESA DI ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA
TIPO AFNOR NF S 90-116

PRESA DI' ALIMENTAZIONE, DI' EMERGENZA
E MANUTENZIONE, SPECIFICA

FLUSSOSTATO (ALLARME ALTA PORTATA)
IN BY-PASS (ISPEZIONABILE)

MANOMETRO
PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE

GG G © ©

QUADRO DI' INTERCETTAZIONE

Ql.
QR.
AEC.
AWF

QUADRO DI RIDUZIONE DI Il STADIO

ALLARMI DI' EMERGENZA CLINICA

ALLARMI VIGILI DEL FUOCO

CIRCUITO DN 1 DN 2
PRESA OSSIGENO — CALATA FINALE 10-12 | 8-10
PRESA ARIA MEDICALE - CALATA FINALE | 10-12 | 8- 10
PRESA VUOTO - CALATA FINALE 12-14 | 10 - 12

TUBAZIONE

A SOFFITTO

DN 1
DN 2
CALATA
PRESA

| DIAMETRI DELLE TUBAZIONI POSSONO VARIARE IN BASE AL REPARTO

ORDINE DI POSIZIONAMENTO DELLE UNITA TERMINALI

TIPICO MONTAGGIO ORIZZONTALE — VISTA IN PIANTA

O [P |AM[AT] V [EG]

TIPICO MONTAGGIO VERTICALE — VISTA FRONTALE

Sl<[=[Z[~|]

NOTA: LE PRESE SONO POSIZIONATE A CIRCA 1,5 m DAL PAVIMENTO

|| ﬂ =-=L"r1v
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Emipt
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PIANTA CHIAVE -

SCALA 1:500

TIPOLOGICO QUADRO D RIDUZIONE DI Il STADIO

MOD. EURO/M CE 0476

O

GRUPPQ DI
Il STADIO

PRESSOSTATO

2 CONTATTI MIN E MAX
8 bar se ACB e N2 8
4 bar se dltri GAS

O BYPASSATO

CODOLO #16

CON OR114

o0
DADO M22X1.5

GRUPPO VALVOLA
USCITA BYPASSATO \

PRESA DI EMERGENZA

TIPO AFNOR BLOCCHETTO| |GRUPPO VALVOLA
VOLANTING BYPASS USCITA SINGOLO
PIASTRINA DI
ANCORAGGIO \ GRUPPO VALVOLA
USCITA BYPASS
CODOLO G 3/4"

/

DADO G 3/4"

MANOMETRO LINEA
POST. #52 0-10
(0-16 se ACy NB)| [

OR 3068

/

ETICHETTA EURO/M
GAS SPECFICA | ™~

CALOTTA EURO/M

—

GRANO DI I
REGOLAZIONE M10X1.5

\

RID. MOD. EURO/M

MANOMETRO RETE |
$52 0-10

CODOLO G 3/4" ||

\_\

GRUPPO DI
Il STADIO
SINGOLO

O
TUBO RAME
/_ || CROMATO 928
|| COLLARE PER
TUBO 928
E——9
|
el
N 1
VUOTOSTATO
p— | VUOTOMETRO
CODOLO A
| SALDARE

I DADO G 1"1/4

OR 3112

™~l_| VALVOLA A”
SFERA G 1

I 0R 3112

DADO G 3/4”
™~ DADO G 1"1/4
VOLANTIN
™~ [conoLo A
PIASTRINA DI | ] ~—
ANCORAGGIO SALDARE
INGRESSO BYPASS
GRUPPO VALVOLA &
INGRESSO BYPASSATO BLOCCHETTO @l—9__ | [COLLARE PER
DADO M22X1.5 BYPASS O TUBO ¢28
J/
CODOLO 916 ] [GRUPPO VALVOLA s—— [TUB0 RAME
T CON OR114 | |INGRESSO SINGOLO CROMATO 928

DIREZIONE DEL FLUSSO

DIREZIONE DEL FLUSSO

TIPOLOGICO QUADRO DI BLOCCO

ASSEMBLAGGIO GRUPPI DI BLOCCO AREA SINGOLI+WUOQTO

DIREZIONE DEL FLUSSO

» GRUPPO DI
RACCORDO G 3/4
X TUBO #22 / BLOCCO BLOCCHETTO
AREA SINGOLI PORTAPRESA
DI EMERGENZA
TUBO RAME
PRESA DI EMERGENZA| [conoLo A OR 3068 ﬁ CROMATO 628
TPO AFNOR SALDARE ‘@
mgggm Igl “j g — COLLARE PER
OU OU Cl— TUBO ¢28

OR 3068
BLOCCHETTO FISICO

DADO G 3/4” OR 3068 00 A
CODOLO A SALDARE SALDARE
RACCORDO ]
PER CODOLO ‘ ‘
VALVOLA A SFERA
G 3/4 FXF"
RACCORDO
VALVOLA A
SFERA G 1"
OR 3068
RACCORDO G 3/4” CODOLO A
X TUBO ¢22 SALDARE
COLLARE PER
DIREZIONE DEL FLUSSO TUBO ¢28
@——®
TUBO RAME
— | CROMATO ¢28
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